
LDC200

Ï200

UTK/R 400-250

~2,525

1.Dn200/b - gaisavads ar siltumizolǕciju (biezums 100mm)

2.Dn200/a - gaisavads ar siltumizolǕciju (biezums 50mm)

3.Gaisavadu atzǭmes precizǛt montǕģas laikǕ.

PIEZǬMES

PIEZǬMES

3.Gaisavadu atzǭmes precizǛt montǕģas laikǕ.

2.Dn200/a - gaisavads ar siltumizolǕciju (biezums 50mm)

1.Dn200/b - gaisavads ar siltumizolǕciju (biezums 100mm)

LDC200

N2
KD 200 L1

L=500

~2.000 virs
 grǭdas
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PRA 200
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VietǛjǕ ventilǕcijas nosȊce
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zem 1.st.

skat. 1.pielikums

P1 sistǛmas shǛma.

DokumentǕcijas komplekta Nr.:

 ParakstsAmats

N.Kotina

S.Filatova

PasȊtǭtǕjs:

UzvǕrds

PǔRBAUD.

IZPILD.

PasȊtǭjuma Nr.:

Marka un Nr.:

Lapu skaits:

Stadija:

 AVK-V-6

TP

Madonas novada paġvaldǭba 

ProjektǛtǕjs:

RȉPNǬCPROJEKTS

258907-AVK-V

258907Liezeres pamatskolas 
ǛdinǕġanas bloka vienkǕrġota renovǕcija. ǛdinǕġanas bloka vienkǕrġota renovǕcija.

Liezeres pamatskolas 258907

258907-AVK-V

RȉPNǬCPROJEKTS

ProjektǛtǕjs:

Madonas novada paġvaldǭba 

TP

 AVK-V-5

Stadija:

Lapu skaits:

Marka un Nr.:

PasȊtǭjuma Nr.:

IZPILD.

PǔRBAUD.

UzvǕrds

ȊtǭtǕjs:Pas

S.Filatova

N.Kotina

Amats  Paraksts

DokumentǕcijas komplekta Nr.:

1.stǕva plǕna fragments.

DokumentǕcijas komplekta Nr.:

 ParakstsAmats

N.Kotina

S.Filatova

Pas ȊtǭtǕjs:

UzvǕrds

PǔRBAUD.

IZPILD.

PasȊtǭjuma Nr.:

Marka un Nr.:

Lapu skaits:

Stadija:

 AVK-V-3

TP

Madonas novada paġvaldǭba 

ProjektǛtǕjs:

RȉPNǬCPROJEKTS

258907-AVK-V

258907

VispǕrǭgie radǭtǕji (nobeigums).

258907

258907-AVK-V

RȉPNǬCPROJEKTS

ProjektǛtǕjs:

Madonas novada paġvaldǭba 

TP

 AVK-V-2

Stadija:

Lapu skaits:

Marka un Nr.:

PasȊtǭjuma Nr.:

IZPILD.

PǔRBAUD.

UzvǕrds

ȊtǭtǕjs:Pas

S.Filatova

N.Kotina

Amats  Paraksts

DokumentǕcijas komplekta Nr.:

M1:100

VispǕrǭgie radǭtǕji (sǕkums).

M1:100

DokumentǕcijas komplekta Nr.:

 ParakstsAmats

N.Kotina

S.Filatova

PasȊtǭtǕjs:

UzvǕrds

PǔRBAUD.

IZPILD.

PasȊtǭjuma Nr.:

Marka un Nr.:

Lapu skaits:

Stadija:

 AVK-V-1

TP

Madonas novada paġvaldǭba 

ProjektǛtǕjs:

RȉPNǬCPROJEKTS

258907-AVK-V

258907Liezeres pamatskolas 
ǛdinǕġanas bloka vienkǕrġota renovǕcija.
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JumtiǺġ
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L=1000
RSK250

N1

Ï250
VietǛjǕ ventilǕcijas nosȊce

~2.000 virs
 grǭdas

6 N1-N3 sistǛmu shǛmas.

PRA 250
Ï250

Ï250
PRA 250

uz atz. ~2,525

L=3x300
WTS 400x150h+PRI+OD

Ï250

PRA 250

250x250
L=300

300x250
L=600

400x250
L=900

500x300
L=2000

L=900

L=600

L=300
250x250

300x250

400x250

L=300
PRA 250

Ï250 Ï250

PRA 250
L=300

PRA 250

L=200
WTS 300x100h+PRI+OD

WTS 400x150h+PRI+OD

L=3x300

uz atz. ~2,525

PRA 160
Ï160

skat. 4.lapu

Ï250

Ï250

Ï250

Ï250 Ï250 Ï250

250x250

P1
RP 60-35/31-4D

L=2000

PZ 60-35

L=1000
KD 250 M1

Ï250/a

TKU 50-30

Ï250

LDC250

LDC250

RE 1,5

0.257 2562

500

KD 200 L1

600x350

Ï160TKU 50-30

Ï200

Ï200

* - el. kalorifers

 un LVS CR 1752.

P1 iekǕrta. PlǕns. Griezums 1-1. 

minerǕlvates plǕtnǛm

                    aukstajam periodam                         -24,Á C;

                   siltajam periodam  (ventilǕciai)       +22,4Á C.

VispǕrǭgie norǕdǭjumi

ǔrǛjǕ gaisa aprǛǵina temperatȊra:

VentilǕcijas aprǛǵins veidots, balstoties uz  LBN 208-08,LBN 231-03, LBN201-10,

VentilǕcijas projekta daǸa izstrǕdǕta atbilstoġi pasȊtǭtǕja uzdevumam .

"Sistemair", Zviedrija. Ventilatori

1.stǕva plǕna fragments.

IekǕrtu specifikǕcija.AVK-V.IS.

Pievienotie dokumenti

Piezǭmes

4

5

3

2

1i

VispǕrǭgie radǭtǕji (nobeigums).

VispǕrǭgie radǭtǕji (sǕkums).

NosaukumsLapa

RasǛjumu saraksts

Piezǭmes

VentiekǕrta"REMAK", Ļehija.

NosaukumsApzǭmǛjums

Izmantotie dokumenti

Izmantoto un pievienoto dokumentu saraksts 

norǕdǭtas bȊvprojektǕ,liecina tikai par ġo izstrǕdǕjumu un iekǕrtu kvalitǕtes

ir iespǛjama ar citǕm tehniski analogǕm iekǕrtǕm un materiǕliem.

Visas atsaces uz iekǕrtu,materiǕlu un izstrǕdǕjumu izgatavotǕju firmǕm,kuras

un apkalpoġanas lǭmeni.SpecifikǕcijǕs norǕdito iekǕrtu un materiǕlu nomaiǺa

un materiǕlu piegǕdǕtǕjfirmu prasǭbǕm.

un nodoġanu ekspluatǕcijǕ veikt atbilstoġi Latvijas bȊvnormatǭviem, kǕ arǭ iekǕrtu 

VentilǕcijas sistǛmas montǕģu, aerodinamisko pǕrbaudi 

PǛc montǕģas un pǕrbaudes visus gaisa vadus marǵǛt ar krǕsǕm saskaǺǕ ar

MK 03.09.2002. not. Nr.400 "Darba aizsardzǭbas prasǭbas zǭmju lietoġanǕ".

VentilǕcijas sistǛmu  sazemǛt.

Lai mazinǕtu ventilǕcijas iekǕrtas radǭto aerodinamisko troksni, uz gaisa vadiem

ProjektǕ paredzǛtie pasǕkumi nodroġina uguns un sprǕdziendroġǭbu.

uzstǕdǭti trokġǺu slǕpǛtǕji.

Lai  virtuvei darbu zonai nodroġinǕtu sanitǕri-higieniskos parametrus projektǕ paredzǛta pieplȊdes

un nosȊces mehǕniskǕ ventilǕcija.

P1 sistǛmas shǛma.
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4.VietǛjas nosȊces izmeres precizǛt montǕģas laikǕ.

N3

N2

21

B

C

A

N1-N3 sistǛmu shǛmas.

ProjektǕ paredzǛtas vietǛjas nosȊces virs esoġǕjǕmm tehnoloǥiskǕjǕm iekǕrtǕm. Virs plǭts tiek paredzǛta

firmas "Nova Meta"  vietǛjǕ nosȊce ar tauku filtru. Virs citǕm tehnoloǥiskajǕm iekǕrtǕm ieprojektǛti

jumtini no tǛrauda. Plǭtǭm nosȊces gaisa vadi ir no tǛrauda 1,2mm biezumǕ. 

PieplȊde caur ǛdamzǕli. ParedzǛta firmas "REMAK" pieplȊdes iekǕrta ar elektrisko kaloriferu.

PieplȊdes  gaisa vadu posmus lǭdz sildǭtǕjam  izolǛt ar "PAROC"

100 mm biezumǕ.

zem 1.st.
griestiem.

VentilǕcijas sistǛmu raksturojums.

6

BPV N.Kirillova
ǛdinǕġanas bloka vienkǕrġota renovǕcija.

Liezeres pamatskolas Liezeres pamatskolas 
ǛdinǕġanas bloka vienkǕrġota renovǕcija.

Ġǭ bȊvprojekta    VENTILǔCIJAS  daǸas

50-62

risinǕjumi atbilst Latvijas bȊvnormativiem,
kǕ arǭ citu normatǭvo aktu prasibǕm.

BȊvprojekta daǸas 
vadǭtǕjs NatǕlija Kotina

                                             (vǕrds, uzvǕrds)  

     (sertifikǕta Nr.)                                             

 (paraksts)  (datums)

  (datums)  (paraksts)

     (sertifikǕta Nr.)                                             

                                             (vǕrds, uzvǕrds)  
BȊvprojekta vadǭtǕjs

citu normatǭvo aktu prasibǕm
Latvijas bȊvnormativiem, kǕ arǭ
Ġǭ bȊvprojekta risinǕjumi atbilst    

20-4581

 ǹina  Kirillova

 ǹina  Kirillova

20-4581

Ġǭ bȊvprojekta risinǕjumi atbilst    
Latvijas bȊvnormativiem, kǕ arǭ
citu normatǭvo aktu prasibǕm

BȊvprojekta vadǭtǕjs
                                             (vǕrds, uzvǕrds)  

     (sertifikǕta Nr.)                                             

 (paraksts)  (datums)

  (datums)  (paraksts)

     (sertifikǕta Nr.)                                             

                                             (vǕrds, uzvǕrds)  
NatǕlija KotinavadǭtǕjs

BȊvprojekta daǸas 

kǕ arǭ citu normatǭvo aktu prasibǕm.
risinǕjumi atbilst Latvijas bȊvnormativiem,

50-62

Ġǭ bȊvprojekta    VENTILǔCIJAS  daǸas

 1.pielikums Firmas "Nova Met" sienas ventilǕcijas nosȊce

Virtuve


